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Obsah Popis zafizeni

Bezpecnostni a ovladaci symboly. .. ............ 3 Prectéte si peclivé tuto pfirucku a seznamte se
Popis zafizeni . ... ... 3 svou elektrocentralou. Zjistéte, jaké ma vyuZiti,
Funkce aovladani. . . . . ..o oo 3 jaka jsou jeji omezeni a souvisejici rizika. Tyto
Provoz . . 4 puvodni pokyny si uloZzte pro pozdéjsi
Urba. . .- oo 7 pouZiti.
Skladovani 7 Venkovni generator je motorem pohanény generator
Besen robl-érﬁl-'il """"""""""""""" 8 stridavého napéti s otacivym polem, vybaven @
3 'f'kp """"""""""""""" 8 regulatorem napéti. Regulator napéti je navrzen tak, aby
Zzecll IKACE .. 9 automaticky udrzoval hodnotu vystupniho napéti.

ruka . ... ...

Prenosny generator generuje elektrickou energii,

e - z - kterou mlZete pouzit k napajeni zafizeni venku pomoci
Bezpecnos““ a ovladaci prodluZovacich kabel(i, nebo pro prechodné napajeni
sym boly domacnosti. Instalujte si manualni prepojovac driv,
nez vam doma vypadne proud. Prepojovac je zvlastni
zarizeni, které musi instalovat kvalifikovany elektrikar
a které umoznuje, aby byl prenosny generator pfipojen
primo k elektrickému obvodu ve vasi domacnosti.
ProdluZovaci kabely pripojené ke kontrolnimu panelu
prenosného generatoru nejsou vhodné jako dlouhodobé
reseni, pokud jimi napdjite zafizeni v domacnosti.

Bezpecnostni varovny symbol poukazuje na mozné riziko
poranéni. Bezpecnostni symbol mliZe byt navic pouzity
pro znazoméni typu rizika. VAROVANI ukazuje na riziko,
ktere, jestlize se mu nevyvarujete, muZe vést ke smrti
nebo vaznému poranéni. POZOR ukazuje na riziko,
ktere, jestlize se ho nevyvarujete, mizZe vést k malému ci
stfednimu poranéni. UPOZORNENI oznaéuje informace s ! e
UPOZORNENI Pokud mate dotazy tykajici se

povaZované za dllezité, ale nesouvisejici s nebezpecim. v e ! /
zamysleného pouziti, zeptejte se prodejce nebo se obrafte

na mistni servisni stredisko. Toto zafizeni je urc¢eno
POUZE pro pouzivani s originalnimi dily Briggs & Stratton
Power Products.

BezpeCnostni Navod k pouziti  Toxicke Zpeétny raz Zvedejte generator ve dvou lidech a kolébku pouzijte
varovny symbol vypary jako drzadla.
Vynalozili jsme veskeré Gsili, aby informace v této prirucce
A byly presné a aktulni. Vyrobce si nicméné vyhrazuje pravo
kdykoli a bez predchoziho upozoméni ménit, upravovat nebo
Vstfikovani Vybuch PoZar Horky jinak zdokonalovat tlakovou mycku a tuto dokumentaci.
kapaliny povrch

Systémové uzemneéni

Generator ma systémové uzemneéni, kterymi jsou
komponenty obalu generatoru pripojeny k AC zasuvkam
na uzemnovaci svorce. Nulovy vodi¢ elektrocentraly

De":*?ort?ﬁ'd” Neluze'mnzpy Uzemniovaci Palivo je plovouci, coz znamena, Ze stfidavé vinuti statoru
(RIDEREG0:  IIOMy Modic svorka je izolovano od zemnici svorky a zemnicich koliki

stridavych zasuvek. Elektricka zarizeni, jako jsou
w b@ D proudoveé chranice, které vyzaduji uzemnéni nulového

vodice nemusi s touto elektrocentralou pracovat spravné.

Olej Hladina oleje Ovladani Nestartujte Uzemnéni generatoru neni vyzadovano.
motond mator Zvlastni pozadavky
— Pro zamyslené pouziti elektrocentraly mohou byt
I O /\/ @ ® v platnosti narodni a mistni predpisy nebo narizeni.
Vypinac Poradte se s kv'alifi_kovanfm elektrikéf’e[n, o
Zapnuto Vypnuto Stfidavy proud (pFerusovad elektrotechnickym inspektorem nebo mistnimi urady.
(e obvodu) Generator se nema pouzivat na stavbach.

+ Likvidace v EU

@ @ ‘ I a elektrickych nebo elektronickych

Tento symbol znamena, Ze majitel baterii
Sytic Syti¢ Syti¢ Provoz zarizeni tento vyrobek nesmi zlikvidovat
spolu se smésnym odpadem. Tento
vyrobek musi byt zlikvidovan ve vhodném
zarizeni. Mate-li zajem o dalsi informace
o likvidaci, kontaktujte spolecnost Briggs & Stratton nebo
mistniho prodejce.




: SE TAK OTRAVE OXIDEM UHELNATYM

DETEKTOR OXIDU UHELNATEHO
Instalujte si doma detektory oxidu
uhelnatého. Bez funkéniho detektoru

si neuvédomite, Ze je vam Spatné nebo ze
umirate na otravu oxidem uhelnatym.

=*. I - '_'a.v"
nasmerujte
pr¢ od domu
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